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INSTALLATION INSTRUCTIONS                                                            
65BEMW LED (6”, 5”, and 4” Baffle LED Module) 

  

   

 

65BEMW LED INSTRUCTIONS - 6” & 5” Matte White Baffle LED Module 

 

        

   

 

 

Step 1: Torsion Spring Brackets                                       

Loosen (2) Torsion Bracket mounting screws on top of module 

(Figure 1) to adjust brackets and torsion springs to fit and align 

with either a 6” or 5” recess housing brackets-clips in ceiling.                           

Tighten Torsion Bracket mounting screws securely.  

Note: The 65BEMW LED module only installs with the torsions 

springs, no other mounting clips are provided.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 2:  Grounding Wire 

 

NOTE – DO NOT LET THE MODULE HANG UNSUPPORTED BY THE 

ORANGE CONNECTOR (Figure 2) 

 

A. Recessed housing with grounding wire: 

1. Cut off the grounding wire eyelet from the LED module.   
 

2. Pair the LED module’s bare copper grounding wire with the grounding 
wire from the recessed housing and secure with a wire nut. 

 

B. Recessed housing without grounding wire: 

1. Install the grounding wire eyelet into a 8-18 x 3/8” screw (Lithonia 
Lighting housings). Or, 
 

2. Install the eyelet through an 8-18 or equivalent self-tapping screw and 
secure into the housing wall.   

 

 

 

Figure 2 

Orange 

connector 

eyelet 

Figure 1 

Recess Can 
Torsion  
Brackets 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS                                                            
65BEMW LED (6”, 5”, and 4” Baffle LED Module) 

  

   

 

Step 3: Determine Wiring Method (Select one wiring method) 
 

A. E26 Socket Adapter:   

1. Screw E26 socket adapter into the base socket inside the housing.  
 

2. Plug the orange connector of E26 socket adapter into the LED module’s 
mating orange connector (see Figure 3). Or, 

 

B. LED Connector:  
1. Plug orange connector from the module into the mating orange 

connector in the recessed housing. -This type of connection complies 
with Title 24 (permanent LED installation).  

 

Note: No Hard wire Connection Kit is supplied with 65BEMW LED module. 

 
 
Step 4: Installation of the module into the recessed housing 
 

A. Torsion springs:  Squeeze each torsion spring together and seat them inside 
the housing torsion brackets. Release springs, and gently push module into 
housing until flush with ceiling.  (Figure 4) 

 
 
 

4BEMW LED INSTRUCTIONS - 4” Matte White Baffle LED Module 

                                              
 
 

 

 

 

Step 1: Retention Spring Clips 

Note: The 4BEMW LED module only installs with the retention springs, no other mounting clips are provided.  

 
Step 2:  Grounding Wire 

 

NOTE – DO NOT LET THE MODULE HANG UNSUPPORTED BY THE 

ORANGE CONNECTOR (Figure 5) 

 

A.   Recessed housing with grounding wire: 

1. Cut off the grounding wire eyelet from the LED module.   
 

2. Pair the LED module’s bare copper grounding wire with the grounding 
wire from the recessed housing and secure with a wire nut. 

 

B.   Recessed housing without grounding wire: 

1. Install the grounding wire eyelet into a 8-18 x 3/8” screw (Lithonia 
Lighting housings). Or, 
 

2. Install the eyelet through an 8-18 or equivalent self-tapping screw and 
secure into the housing wall.   

Socket 
Adapter 

Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS                                                            
65BEMW LED (6”, 5”, and 4” Baffle LED Module) 

  

   

 

Step 3: Determine Wiring Method (Select one wiring method) 
 

A.    E26 Socket Adapter:   
1.  Screw E26 socket adapter into the base socket inside the housing.  

        
 2. Plug the orange connector of E26 socket adapter into the LED module’s      

mating orange connector (see Figure 6). Or, 
 
B. LED Connector:  

1. Plug orange connector from the module into the mating orange 
connector in the recessed housing. -This type of connection complies 
with Title 24 (permanent LED installation).  

 

Note: No Hard wire Connection Kit is supplied with 65BEMW LED module. 

 
Step 4: Installation of the module into the recessed housing 

 
A. Spring retention clips: Center the LED module in the housing opening and 

gently push the module up into the housing evenly on all sides until flush with 
ceiling (Figure 7). 

 
NOTE: 

 Align the two retention clips with the recessed housing avoiding interference with 
anything protruding from the housing walls.   

 

 For removal of a recessed LED module with retention clips, pull down and rotate back and forth until free. Use two 
standard flat blade screw drivers to pry the module apart from the recessed housing. This will aid in the removal 
process.  

 

 
RECOMMENDED DIMMING SWITCHES: The LED Modules are compatible with a multiple of standard residential dimmers. A list of 
recommended dimmers can be found at www.lithonia.com, keyword search 65BEMW.  Exclusion from the list does not mean a dimmer will 
not work in conjunction with your LED module.  Consult with your dimmer manufacturer regarding compatibility with LED modules/lamps.  
 
RECESSED CAN COMPATIBILITY:  Lithonia's 6” LED modules are tested to fit in a minimum enclosure of 6.0” diameter by 5.75” height, with 
a maximum flange diameter of 7.5”. For a list of compatible housings go to www.lithonialighting.com, keyword search 65BEMW.  
 
LISTINGS:  CSA certified to US and Canadian safety standards; Energy Star qualified; California Title 24 compliant; damp location listed; and 
WSEC ASTEM E283 for Air-Tight rated with IC housings.  Minimum lamp compartment 6 inches (151 mm) diameters by 7 inches (179 mm) 
tall or minimum lamp compartment 198 IN3 (503cm3).  Use only in open luminaires. Suitable for Type IC or Type Non-IC luminaires. The 
retrofit kit is accepted as a component of a luminaries where the suitability of the combination shall be determined by CSA or authorities 
having jurisdiction. 
 
PATENTS PENDING 

 

 

 

 

 

 

 

Socket 
Adapter 

Figure 6 

Figure 7 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS                                                            
65BEMW LED (6”, 5”, and 4” Baffle LED Module) 

  

   

 
 
 
 

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY – 
INDOOR LED ENERGY STAR QUALIFIED RESIDENTIAL DOWNLIGHTING PRODUCTS 

 

Subject to the exclusions set forth below, Acuity Brands Lighting, Inc. (“Acuity”) warrants this Energy Star® qualified Lithonia 
Lighting indoor light emitting diode (LED) residential downlighting product (“LED Product”), purchased from an authorized 
reseller, to be free from defects in material and workmanship (the “Limited LED Warranty”) for a period of five (5) years from the 
date of purchase. The LED arrays in the LED Product will be considered defective in material or workmanship only if the LED 
Product fails to operate or if a total of 15% or more of the individual light emitting diodes in the LED Product fail to illuminate. 
 
If the LED Product fails to comply with the terms of this Limited LED Warranty, Acuity will repair or replace the LED Product with 
the same or a functionally equivalent LED Product or component part. If it is not commercially practicable for Acuity to repair or 
replace the LED Product, Acuity will refund to you the purchase price paid by you for the LED Product. This Limited LED Warranty 
excludes labor required to remove and/or reinstall original or replacement LED Product or component parts. The repair or 
replacement of the LED Product or any component part is the sole and exclusive remedy for failure of the LED Product to comply 
with the terms of this Limited LED Warranty and does not extend the Limited LED Warranty period. Warranty claims regarding 
the LED Product may be made by contacting our Post Sale department at 1-800-315-4935 or PSGDR01@acuitybrands.com for 
a return authorization and shipping instructions. You must provide proof of purchase when making a warranty claim with us. 
Sales receipt or online registration at lightahome.com are examples of acceptable proof of purchase. If we ask you to return the 
product to us for repair or replacement, you will be required to pay the cost of shipping the LED Product. In addition, you may 
also be able to make a warranty claim regarding the LED Product by returning the LED Product to your authorized reseller for 
replacement, refund or credit, in accordance with its applicable return policy. 
 
This Limited LED Warranty extends only to the LED Product at the original installation location. This Limited LED Warranty 
applies only when the LED Product is installed in applications in which ambient temperatures are within the range of intended 
operating temperatures. Acuity will not be responsible under this Limited LED Warranty for any failure of the LED Product that 
is a result of external causes such as acts of nature; physical damage; environmental conditions; vandalism; fire; power failure, 
improper power supply, power surges or dips, or excessive switching; induced vibration; animal or insect activity; your fault or 
negligence or the fault or negligence of anyone hired by you; improper or unauthorized use, installation, handling, storage, 
alteration, maintenance or service or failure to comply with any applicable codes and/or recommendations, product specification 
sheets or instructions of Acuity; failure resulting from use with non-Acuity products, processes or materials; or any other 
occurrences beyond Acuity’s reasonable control. This Limited LED Warranty does not apply to LED downlighting products sold 
for commercial purposes, indoor residential LED downlighting products that do not qualify for Energy Star ratings, or any other 
consumer or commercial products, all of which are governed by separate limited warranty terms. 
 
EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THIS LIMITED LED WARRANTY, ACUITY MAKES NO WARRANTIES OF ANY 
KIND WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY EXPRESSLY 
LIMITED TO THE FIVE (5) YEAR DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. ACUITY'S TOTAL LIABILITY ARISING IN ANY 
MANNER IN CONNECTION WITH THIS LED PRODUCT SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE PURCHASE PRICE 
PAID BY YOU AND IN NO EVENT SHALL ACUITY BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR 
INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFITS OR REVENUES OR LOSS OF USE OF 
THIS LED PRODUCT. 
 
NOTE: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Some 
states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN                                                            
65BEMW LED (Módulo led deflector de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 

INSTRUCCIONES PARA MÓDULO LED 65BEMW - Módulo led deflector blanco mate de 6 in y 5 in 

 

 

 

 
 

Paso 1: Soportes de resorte de torsión 

Afloje los (2) tornillos de montaje del soporte de torsión en la parte superior del 

módulo (Figura 1) para ajustar los soportes y los resortes de torsión para 

adaptarlos y alinearlos con los sujetadores de soporte de la caja empotrada de 

6 in o 5 in en el techo. Ajuste los tornillos de montaje del soporte de torsión.  

Nota: El módulo led 65BEMW solo se instala con resortes de torsión. No 
se suministran otros sujetadores  
de montaje.  
 
Paso 2:  Cable conectado a tierra 

 

NOTA: EL MÓDULO NO DEBE COLGAR SIN EL APOYO  

DEL CONECTOR NARANJA (Figura 2). 

 

A. Caja empotrada con cable conectado a tierra: 

1. Corte el ojal del cable conectado a tierra del módulo led.   
 
2. Forme pares con el cable conectado a tierra de cobre pelado del  
 módulo led con el cable conectado a tierra de la caja empotrada y  
 asegure con una tuerca para cables. 

 

B.   Caja empotrada sin cable conectado a tierra: 

1. Instale el ojal del cable conectado a tierra en un tornillo de 8-18 x 3/8 in  
 (cajas Lithonia Lighting). 

 
2. O instale el ojal a través de un tornillo autorroscante de 8-18 o  
 equivalente y asegure en la pared de la caja.   

 
 
Paso 3: Determine el método de cableado (seleccione un método de cableado) 
 

A. Adaptador de enchufe E26:   
1. Enrosque el adaptador de enchufe E26 en el portalámparas de base  
 dentro de la caja.  
 
2. Enchufe el conector naranja del adaptador de enchufe E26 en el  
 conector naranja de acople del módulo led (consultar la Figura 3). O, 

 
B. Conector led:  

1. Enchufe el conector naranja del módulo en el conector naranja de 
acople en la caja empotrada. -Este tipo de conexión cumple con el  

 Título 24 (instalación permanente de led).  
 

Nota: El módulo led 65BEMW no incluye juego de conexión de cableado. 

 

Afloje los tornillos de 

montaje del soporte 

de torsión para 

ajustarlo a cajas 

empotradas de 6 in o 

5 in. 

Figura 1 

Soportes de 
torsión  

empotrados 

Figura 

2 

Conector 

naranja 

Ojal 

Figura 3 

Adaptador 
de enchufe 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN                                                            
65BEMW LED (Módulo led deflector de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 
Paso 4: Instalación del módulo en la caja empotrada 
 

A. Resortes de torsión: Comprima cada resorte de torsión junto y asiéntelos  
 dentro de los soportes de torsión de la caja. Libere los resortes y empuje  
 suavemente el módulo en la caja que quede a nivel del techo. (Figura 4) 
 

 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL MÓDULO LED 4BEMW - Módulo led deflector blanco mate de 4 in 

                                              
 
 
 
 
 
 

Paso 1: Pinzas de resorte de retención 

Nota: El módulo led 4BEMW solo se instala con resortes de retención. No se suministra otros sujetadores de 
montaje.  

 
 
Paso 2:  Cable conectado a tierra 

 
NOTA: EL MÓDULO NO DEBE COLGAR SIN EL APOYO DEL CONECTOR 
NARANJA (Figura 5). 

 
A. Caja empotrada con cable conectado a tierra: 

1. Corte el ojal del cable conectado a tierra del módulo led.   
 

2. Forme pares con el cable conectado a tierra de cobre pelado del  
 módulo led con el cable conectado a tierra de la caja empotrada y  
 asegure con una tuerca para cables. 

 
B.  Caja empotrada sin cable conectado a tierra: 

1. Instale el ojal del cable conectado a tierra en un tornillo de 8-18 x 3/8 in  
 (cajas Lithonia Lighting). 
 
2. O instale el ojal a través de un tornillo autorroscante de 8-18 o  
 equivalente y asegure en la pared de la caja. 

 
Paso 3: Determine el método de cableado (seleccione un método de cableado) 
 

A. Adaptador de enchufe E26:   
1.  Enroque el adaptador de enchufe E26 en el portalámparas de base 

dentro de la caja.  
  
 2. Enchufe el conector naranja del adaptador de enchufe E26 en el 

conector naranja de acople del módulo led (consultar la Figura 6). O, 
 
B.  Conector led:  

1. Enchufe el conector naranja del módulo en el conector naranja de 
acople en la caja empotrada. -Este tipo de conexión cumple el Título 24 
(instalación permanente de led).  

 
Nota: El módulo led 65BEMW no incluye juego de conexión de cableado. 

Figura 5 

Conector 

naranja 

Figura 4 

Ojal 

Figura 6 

Adaptador 
de enchufe 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN                                                            
65BEMW LED (Módulo led deflector de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 
 
Paso 4: Instalación del módulo en la caja empotrada 
 

A. Sujetadores de retención de resorte: Centre el módulo led en la abertura de a 
 caja y empuje suavemente el módulo hacia arriba en la caja de manera  
 uniforme sobre todos los lados hasta que quede nivelado con el techo  
 (Figura 7). 
 

NOTA: 

 Alinee los dos sujetadores de retención con la caja empotrada, evitando obstruir con  
     algún objeto que sobresalga en las paredes de la caja.   
 

 Para retirar un módulo led empotrado con sujetadores de retención, tire hacia abajo y gire hacia adelante y hacia atrás hasta que se 
libere. Utilice dos destornilladores planos estándares para extraer el módulo de la caja empotrada. Esto será de ayuda para el 
proceso de retiro.  

 

 
 
 
 
REDUCTORES DE INTENSIDAD DE LUZ RECOMENDADOS: Los módulos led son compatibles con varios reductores de alumbrado 
estándares de uso residencial. Puede encontrar una lista de reductores de alumbrado recomendados en www.lithonia.com e ingrese la 
palabra clave de búsqueda 65BEMW.  Si no se encuentran en la lista, esto no significa que un reductor de alumbrado no funcionará con su 
módulo led. Consulte al fabricante del reductor de alumbrado sobre la compatibilidad con los módulos/lámparas led.  
 
COMPATIBILIDAD DE LA CARCASA EMPOTRADA: Los módulos led de 6 in de Lithonia son sometidos a prueba para adaptarse a una 
caja de mínimo 6 in de diámetro por 5.75 in de altura, con un diámetro de base máximo de 7.5 in. Para acceder a la lista de cajas 
compatibles: ingrese a www.lithonialighting.com y escriba la palabra clave de búsqueda 65BEMW.  
 
LISTADOS: CSA certificado por los estándares de seguridad canadienses y de EE. UU.; certificación Energy Star; conforme al Título 24 de 
California; protegido para lugares húmedos; y WSEC ASTEM E283 para uso hermético clasificado para construcciones con IC (techo con 
aislamiento).  Compartimiento de la lámpara mínimo de 6 in (151 mm) de diámetro por 7 in (179 mm) de altura o compartimiento de lámpara 
mínimo de 198 in³ (503 cm³). Use solo en luminarias abiertas. Apropiado para luminarias tipo ic o tipo sin ic. El juego de readaptación es 
aceptado como un componente de una luminaria donde la idoneidad de la combinación debe ser determinada por CSA o las autoridades que 
tengan jurisdicción. 
 
PATENTES PENDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN                                                            
65BEMW LED (Módulo led deflector de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS: PRODUCTOS LED DE ILUMINACIÓN DIRECTA PARA USO 
RESIDENCIAL EN INTERIORES CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR 

 

Sujeto a las excepciones establecidas a continuación, Acuity Brands Lighting, Inc. (“Acuity”) garantiza que este producto de 
iluminación directa a través de diodos emisores de luz (LED) para uso residencial en interiores (“Producto LED”) de Lithonia 
Lighting certificado por Energy Star®, adquirido de un distribuidor autorizado, no tendrá defectos de material o mano de 
obra (la “Garantía LED limitada”) por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Se considerará que las 
matrices LED del Producto LED tienen defectos de material o mano de obra sólo si el Producto LED no funciona o si un total 
del 15% o más de los diodos emisores de luz individuales del Producto LED no se encienden. 

 

Si el Producto LED no cumple con los términos de esta Garantía LED limitada, Acuity reparará o reemplazará el Producto 
LED por el mismo Producto LED o una parte del componente o producto operativamente equivalente. Si no fuese 
comercialmente viable para Acuity la reparación o el reemplazo del Producto LED, Acuity le reintegrará el precio de compra 
que usted desembolsó por el Producto LED. Esta Garantía LED limitada excluye la mano de obra requerida para remover o 
reinstalar el Producto LED original o de reemplazo o partes de este. La reparación o reemplazo del Producto LED o cualquier 
parte de este es el único y exclusivo recurso en caso de que el Producto LED no cumpla con los términos de esta Garantía 
LED limitada y no extiende el período de dicha Garantía. Los reclamos de la garantía con respecto al Producto LED pueden 
hacerse a través de nuestro departamento de Post Venta llamando al 1-800-315-4935 o por escrito a 
PSGDR01@acuitybrands.com para una autorización de devolución e instrucciones de envío. Deberá proporcionar la 
constancia de compra al hacer un reclamo de la garantía. El recibo de venta o registro en línea en la dirección 
lightahome.com son formas aceptables de constancia de compra. En caso de que le solicitemos que nos devuelva el 
producto para su reparación o reemplazo, deberá cubrir el costo de envío del Producto LED. Además, puede hacer 
cualquier reclamo de la garantía con respecto al Producto LED a través de la devolución del Producto LED a su distribuidor 
autorizado para su reemplazo, reintegro o crédito, conforme a su política de devolución aplicable. 

 

Esta Garantía LED limitada abarca sólo el Producto LED en el lugar de instalación original. Esta Garantía LED limitada se 
aplica solo en caso de que el Producto LED sea instalado en aplicaciones en las que la temperatura ambiente esté dentro 
del rango proyectado de temperaturas de funcionamiento. Acuity no será responsable bajo esta Garantía LED limitada de 
cualquier falla del Producto LED que resulte de causas externas, como desastres naturales; daño físico; condiciones 
ambientales; vandalismo; incendio; falla eléctrica, suministro eléctrico inadecuado, subidas o caídas de voltaje, o 
conmutación excesiva; vibración inducida; actividades de animales o insectos; error o negligencia suya o de cualquier 
persona contratada por usted; uso, instalación, manipulación, almacenamiento, alteración, mantenimiento o servicio 
inadecuado o desautorizado, o incumplimiento de cualquier código o recomendación aplicable, hojas de especificación 
del producto o instrucciones Acuity; falla provocada por el uso con productos, procesos o materiales que no sean de 
Acuity; o cualquier otra situación que escape del control razonable de Acuity. Esta Garantía LED limitada no se aplica 
a productos LED de iluminación directa vendidos con fines comerciales, productos LED de iluminación de uso residencial 
en interiores que no se encuentren dentro de la clasificación de Energy Star, o cualquier otro producto para distribución 
o comercial, que estén regulados por términos individuales de garantías limitadas. 

 

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA LED LIMITADA, ACUITY NO OFRECE 
NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO, Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE 
LIMITAN EXPRESAMENTE A LOS CINCO (5) AÑOS DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE ACUITY QUE PUEDA SURGIR DE CUALQUIER MANERA EN RELACIÓN CON ESTE 
PRODUCTO LED SE LIMITARÁ AL MONTO DEL PRECIO DE COMPRA DESEMBOLSADO POR USTED Y, EN NINGÚN 
CASO, ACUITY SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO IMPREVISTO, DERIVADO, ESPECIAL O INDIRECTO, 
INCLUIDAS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE 
PRODUCTO LED. 

 

NOTA: Esta garantía le otorga derechos legales y, además, usted puede contar con otros derechos que varian 
dependiendo del estado. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de cualquier garantía implícita o la 
exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, de manera que las limitaciones o exclusiones mencionadas 
anteriormente pueden no aplicarse a su caso. 

 

 

http://www.lithonia.com/
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - 65BEMW LED                                                     
(Module DEL avec déflecteur de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 

 
65BEMW INSTRUCTIONS DEL -Module DEL avec déflecteur blanc mat de 5 et 6 po 
 
 

 

 

 

Étape 1 : Supports de ressort de torsion 

 

Desserrer les vis de fixation (2) du support de torsion sur le dessus du module 

(Figure 1) pour régler les supports et les ressorts de torsion afin qu'ils 

s'adaptent et s'alignent avec les pinces de supports du boîtier encastré de 5 

ou 6 po.                           

 

Serrer fermement les vis de fixation du support de torsion.  

Remarque : Le module DEL 65BEMW s'installe uniquement avec les ressorts 

de torsion, aucunes autres pinces de fixation ne sont fournies.  

 
Étape 2 :  Fil de mise à la terre 

 

REMARQUE – NE PAS LAISSER LE MODULE PENDRE DANS LE VIDE 

AVEC LE CONNECTEUR ORANGE (Figure 2). 

 

A. Boîtier encastré avec fil de mise à la terre : 
 1. Couper l'œillet du fil de mise à la terre du module DEL.   
 
 2. Coupler le fil de mise à la terre de cuivre nu du DEL avec le fil de mise  
  à la terre du boîtier encastré et fixer solidement avec un capuchon de  
  connexion. 
 
B. Boîtier encastré sans fil de mise à la terre : 

1. Installer l'œillet du fil de mise à la terre dans une vis de 8-1/8 x 3/8 po  
 (boîtiers d'éclairage Lithonia). ou, 
 
2. Installer l'œillet à travers une vis autotaraudeuse de 8-1/8 ou  
 l'équivalent et le fixer à la paroi du boîtier. 

 

Étape 3 : Déterminer la méthode de câblage ( Sélectionner une méthode de 

câblage) 

 

A. E26 Adaptateur de douille :   
 1. Visser l'adaptateur de douille E26 dans la douille de la base à l'intérieur  
  du boîtier.  
 
 2. Brancher le connecteur orange de l'adaptateur de douille E26 dans le  
  connecteur orange compatible du module DEL (Figure3). ou, 
 
B. Connecteur DEL :  
 1. Brancher le connecteur orange du module dans le connecteur orange 

compatible du boîtier encastré. -Ce type de connexion est conforme 
avec l'appellation 24 (installation permanente de LED).  

 
Remarque : Aucun kit de connexion de câblage fixe n'est fourni avec le module  
DEL 65BEMW. 
 
 

Desserrez les vis de 

montage du support 

de torsion afin 

d’ajuster les boîtiers 

encastrés à 6 po ou 

5 po. 

Figure 2 

Connecteur 

orange 

Œillet 

Figure 1 

Supports de 
torsion du  

boîtier encastré 

Figure 3 

Adaptateur 
de 
douille 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - 65BEMW LED                                                     
(Module DEL avec déflecteur de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 

 
Étape 4 : Installation du module dans le boîtier encastré 
 

A. Ressorts de torsion :  Pincer ensemble chaque ressort de torsion et les loger  
 à l'intérieur des supports de torsion du boîtier. Relâcher les ressorts et  
 pousser délicatement le module dans le boîtier jusqu'à ce qu'il affleure le  
 plafond.  (Figure 4) 
 
 
 

4BEMW INSTRUCTIONS DEL - Module DEL avec déflecteur blanc mat de 4 po 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
Étape 1 : Pinces de ressort de retenue 
 
Remarque : Le module DEL 4BEMW s'installe uniquement avec les ressorts de retenue, aucunes autres pinces de 
fixation ne sont fournies.  

 
 
Étape 2 :  Fil de mise à la terre 
 
REMARQUE – NE PAS LAISSER LE MODULE PENDRE DANS LE VIDE 
AVEC LE CONNECTEUR ORANGE (Figure 5). 

 
A.     Boîtier encastré avec fil de mise à la terre: 
 1. Couper l'œillet du fil de mise à la terre du module DEL.   

 
2. Coupler le fil de mise à la terre de cuivre nu du DEL avec le fil de  
 mise à la terre du boîtier encastré et fixer solidement avec un  
 capuchon de connexion. 

 
B. Boîtier encastré sans fil de mise à la terre: 
 1. Installer l'œillet du fil de mise à la terre dans une vis de 8-1/8 x 3/8 po  
  (boîtiers d'éclairage Lithonia). ou, 

 
 2. Installer l'œillet à travers une vis autotaraudeuse de 8-1/8 ou  
  l'équivalent et le fixer à la paroi du boîtier. 
 
Étape 3 : Déterminer la méthode de câblage ( Sélectionner une méthode de câblage) 
 

A. Adaptateur de douille E26:   
 1. Visser l'adaptateur de douille E26 dans la douille de la base à l'intérieur  
  du boîtier.  
 
 2. Brancher le connecteur orange de l'adaptateur de douille E26 dans le  
  connecteur orange compatible du module DEL (voir Figure 6). ou, 
 
B. Connecteur DEL:  
 1. Brancher le connecteur orange du module dans le connecteur orange 
  compatible du boîtier encastré. -Ce type de connexion est conforme  
  avec l'appellation 24 (installation permanente de DEL). 
 
Remarque:  Aucun kit de connexion de câblage fixe n'est fourni avec le module DEL 4BEMW. 
 
 

Figure 4 

Figure 5 

Connecteur 

orange 

Œillet 

Figure 6 

Adaptateur 
de 
douille 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - 65BEMW LED                                                     
(Module DEL avec déflecteur de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 

 
Étape 4 : Installation du module dans le boîtier encastré 

 
A. Pinces de retenue de ressort:  Centrer le module DEL dans l'ouverture du 

boîtier et pousser délicatement le module dans le boîtier uniformément sur 
tous les côtés jusqu'à ce qu'il affleure le plafond (Figure 7). 

 
REMARQUE : 

 Aligner les deux pinces de retenue avec le boîtier encastré en évitant les 
    interférences avec tout ce qui dépasse des parois du boîtier.   
 

 Pour le retrait d'un module DEL encastré avec des pinces de retenue, tirer sur le module et le faire pivoter de l'avant 
vers l'arrière jusqu'à ce qu'il sorte. Utiliser deux tournevis plat pour extraire le module en dehors du boîtier encastré. 
Ceci aidera dans le processus de retrait.  

 
 
 
 
 
GRADATEURS RECOMMANDÉS : Les modules DEL sont compatibles avec une multitude de gradateurs résidentiels. Vous trouverez une 
liste de gradateurs recommandés sur www.lithonia.com, mot-clé de recherche : 65BEMW.  Un gradateur non présent dans la liste ne signifie 
pas que celui-ci ne fonctionne pas avec votre module DEL.  Consulter votre fabricant de gradateur concernant la compatibilité avec les 
modules/lampes DEL.  
 
COMPATIBILITÉ DU BOÎTIER ENCASTRÉ  Les modules DEL de 6 po de Lithonia sont testés pour s'ajuster dans une ouverture minimale de 
6 po de diamètre x 5,75 po de hauteur, avec un diamètre de rebord maximal de 7,5 po. Pour obtenir la liste des boîtiers compatibles, aller à 
www.lithonialighting.com, mot-clé de recherche : 65BEMW.  
 
HOMOLOGATION :  Certifié CSA pour les normes de sécurité aux États-Unis et au Canada; qualifié Energy Star; conforme aux exigences de 
la Californie, titre 24; répertorié pour emplacements humides; et WSEC ASTEM E283 comme étanche à l'air avec les boîtiers de type CI.  
Taille minimum du compartiment de la lampe : 151 mm (6 po) de diamètre par 179 mm (7 po) de hauteur ou un volume minimum de 503 
cm{\super 3} (198 po{\super 3}).  Àutiliser uniquement avec les luminaires ouverts. Compatible avec les luminaires de types « CI » et « non 
CI ». Le nécessaire de modifications est considéré comme un composant d'un luminaire pourvu que la pertinence de la combinaison soit 
confirmée par la CSA ou les autorités compétentes. 
 
EN ATTENTE DE BREVET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - 65BEMW LED                                                     
(Module DEL avec déflecteur de 15,24 cm & 12,7 cm) 

  

 

 

 

 
GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS CONCERNANT LES PLAFONNIERS INTENSIFS D’INTÉRIEUR  RÉSIDENTIEL 
RÉPONDANT AUX EXIGENCES « ENERGY STAR » 

 

Sous réserve des exclusions définies ci-dessous, la compagnie Acuity Brands Lighting, Inc. (« Acuity ») garantit durant une 
période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat contre tout défaut de matériaux et de main d’œuvre (« garantie limitée 
DEL ») le plafonnier intensif d’intérieur résidentiel de type diode électroluminescente (« produit DEL ») « Lithonia » répondant 
aux exigences « Energy Star® » dans la mesure où il a été procuré par un revendeur agréé. La série de DEL sera considérée 
défectueuse en raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication seulement si le produit DEL ne fonctionne pas du tout ou, si 
un nombre supérieur ou égal à 15 % des diodes électroluminescentes individuelles du produit DEL ne s’allument pas. 

 
Si le produit DEL n’est pas conforme aux conditions stipulées par la présente garantie limitée DEL, Acuity s’engage à 
effectuer une réparation du produit, à échanger le produit, à fournir un produit DEL ou une pièce de remplacement de 
fonctionnalité équivalente. Dans l’éventualité où une réparation ou un remplacement du produit s’avérerait commercialement 
impossible, Acuity effectuera un remboursement intégral du produit DEL. La présente garantie DEL exclut la main d’œuvre 
susceptible d’être nécessaire au démontage et/ ou à la réinstallation du produit DEL original ou de remplacement ainsi que des 
pièces fournies. La réparation ou le remplacement du produit DEL ou de ses composants représentent les seules options 
disponibles dans l'éventualité où le produit ne serait pas conforme aux conditions stipulées par la présente garantie. Une 
telle éventualité ne peut en aucun cas être invoquée pour prolonger la période de couverture de cette garantie. Les réclamations 
concernant la garantie du produit DEL peuvent être soumises en contactant directement notre service après-vente par téléphone 
au : 1 800 315 49 35 ou en envoyant un courriel à l’adresse suivante : PSGDR01@acuitybrands.com afin d‘obtenir l’autorisation 
de renvoi ainsi que les instructions d'emballage appropriées. Une preuve d’achat doit être fournie et accompagner toute 
réclamation de garantie. Par exemple, un reçu ou une copie de l’enregistrement du produit obtenue sur le site Web « 
lightahome.com » constituent des preuves d’achat acceptables. Si nous acceptons de réparer ou de remplacer le produit DEL, 
les frais d’envoi seront à votre charge exclusive. D'autre part, une réclamation de garantie concernant le produit DEL est 
susceptible d'être soumise directement auprès du revendeur agréé auquel cas, il se chargera de remplacer, de rembourser 
ou de délivrer une note de crédit équivalente au produit DEL considéré, en fonction de la politique de retour appliquée. 

 
La présente garantie limitée s’applique uniquement au produit DEL à l’endroit de l’installation d’origine. La présente garantie 
limitée s’applique uniquement lorsque le produit DEL est installé dans un lieu de fonctionnement conforme aux limites de 
températures ambiantes stipulées. Conformément à la présente garantie limitée, Acuity ne sera pas tenu responsable des 
défaillances du produit DEL résultant de causes externes telles que : les catastrophes naturelles, les dommages physiques, les 
conditions environnementales, les actes de vandalisme, les incendies, les pannes d’électricité, les défaillances du réseau 
électrique, les fluctuations de secteur, les commutations excessives, les vibrations induites, l’activité des insectes, les erreurs 
ou les négligences de votre part ou causées par toute personne que vous employez, une utilisation, installation, maniement, 
stockage, modification ou maintenance impropre ou non- autorisé, le non respect des codes, normes et/ ou 
recommandations en vigueur, le non respect des fiches techniques et des instructions concernant le produit fourni par 
Acuity, les défaillances résultant de l'utilisation conjointe de produits, processus ou matériaux non fournis par Acuity ou 
tout autre évènement échappant au contrôle raisonnable d’Acuity. La présente garantie limitée ne s’applique pas aux plafonniers 
intensifs DEL vendus à des fins commerciales, aux autres plafonniers intensifs DEL ne répondant pas aux exigences « Energy 
Star » ou à tout autre produit de consommation courante ou d’utilisation commerciale, ceux-ci faisant l’objet de conditions de 
garantie séparées. 

 
À L'EXCLUSION DES CONDITIONS STIPULÉES PAR LA PRÉSENTE, ACUITY NE FOURNIT AUCUNE AUTRE 
GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE 
IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS EN EXCLURE D’AUTRES, CELLES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE OU 
L‘ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES SONT LIMITÉES EXPRESSÉMENT À UNE DURÉE DE CINQ (5) ANS. LA 
RESPONSABILITÉ D’ACUITY DÉCOULANT DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE LA PRÉSENTE GARANTIE DE CE 
PRODUIT DEL SERA LIMITÉE À LA SOMME QUE VOUS AVEZ PAYÉE. EN AUCUN CAS ACUITY NE POURRA ÊTRE 
TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU INDIRECTS, Y COMPRIS ET 
SANS EN EXCLURE D’AUTRES, LES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS OU LES PERTES D'EXPLOITATION DE CE 
PRODUIT DEL. 

 
Remarque : cette garantie vous octroie certains droits légaux. Vous êtes susceptibles de bénéficier d’autres droits légaux 
pouvant varier d’un État à l’autre. Certains États ne limitent pas la durée d'une garantie implicite, ni n’excluent ou ne restreignent 
les dommages accessoires ou indirects de sorte que les restrictions et exclusions décrites ci-dessus ne s’appliquent pas 
forcément à vous. 
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